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Vejby-Smidstrup Vandvaerk Sagsnr:

Vejbyvej 487 Rekv. nr:

9760 Vra Genereret: 23.10.2018

Kristian Damgaard Bilag:
LAB nr: 18-22657, Prgve nr. 362103 Prgvetager: KSP, AnalyTech Miljglaboratorium A/S
Prgvemeerkning: Prgvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667
Prgvetype: Drikkevandskontrol, afgang vandveerk - Driftskontrol Bilag E Prgvetagningsperiode:  15.10.2018 13:19 - 15.10.2018 13:29
Provested: Vejby-Smidstrup Vandvaerk Prgvetagningssted: Afgang vandvaerk
Graenseveerdier: Miljgministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018 Analyseperiode: 15.10.2018 - 23.10.2018
Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Temperatur 9.9 °C - - 0.1 TERMOMETER 10%
pH 7.8 pH 7 8.5 0.05 M-0010 DS 287 10%
Ledningsevne 65 mS/m - 250 0.5 M-0009 DS 288 10%
NVOC 3.7 mg/L - 4 0.1 M-0097 DS/EN 1484 10%
Ammonium 0.08 mg/L - 0.05 MAX 0.02 M-0014 DS 224 10%
Jern 0.044 mg/L - 0.2 0.002 M-0139 RefM018/ICP 10%
Mangan 0.004 mg/L - 0.05 0.001 M-0139 RefMO018/ICP 10%
Nitrat 1.7 mg/L - 50 0.5 M-0018 DS/ENIS010304 10%
Nitrit 0.010 mg/L - 0.01 0.001 M-0015 DS 222 10%
It 10.8 mg/L 5 - 0.1 M-0064 DS/EN 25814 10%
Hardhed 14.8 °dH 5 30 0.05 Beregning 10%
Nikkel 0.64 ng/L - 20 0.03 M-0140 RefM018/ICP-MS 10%
Calcium 82.0 mg/L - 200 0.007 M-0139 RefM018/ICP 10%
Magnesium 14.5 mg/L - 50 0.001 M-0139 RefM018/ICP 10%
Arsen 0.25 pug/L - 5 0.02 M-0140 RefM018/ICP-MS 10%
Coliforme bakterier <1 pr. 100mL - <1 1 M-0032 Colilert 1g0.3
E. Coli <1 pr. 100mL - <1 1 M-0032 Colilert 1g0.3
Enterokokker <1 pr. 100mL - <1 1 M-0135 ISO 7899-2 190.3
Kimtal 22°C 2 pr.mL - 200 1 M-0030 DS/EN 1506222 1g0.3
Bemegzerkninger:

Der findes ved afgang vandvaerk kun en specifik graenseveerdi for Nitrit. Graensevaerdier for forbrugers taphane er suppleret til orientering.

Rekvirent:  Vejby-Smidstrup Vandvaerk Ngrresundby d. 23.10.2018

Kopi: Danmarks Miljgportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Hjgrring Kommune (Drikkevand)

Forklaring: W WL
D.L.: Detektionsgraense <: Mindre end - %

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Stgrre end Sven-Erik Lykke, laboratosechef
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Resultaterne gaelder udelukkende for de analyserede prgver.
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